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Übergabe Infrastruktur 07

Qtot = 2,71 l/s

DN 125

RS = +121,49 ü.NHN

Übergabe Infrastruktur 03

Qtot = 1,5 l/s

DN 100

RS = +121,21 ü.NHN

Übergabe Infrastruktur 01

Qtot = 0,89 l/s

DN 100

RS = +121,30 ü.NHN

DN 100
TsNr. 05.15

DN 100
TsNr. 05.10

DN 90
TsNr. 05.11

Übergabe Infrastruktur 04

Qtot = 2,49 l/s

DN 100

RS = +121,59 ü.NHN

Dachfläche 7

DN 100

Q5,5 =1,25 l/s

Dachfläche 4

DN 100

Q5,5 =2,82 l/s

RS = +122,06 ü.NHN

Dachfläche 5

DN 100

Q5,5 =3,01 l/s

Dachfläche 8

DN 100

Q5,5 =3,52 l/s

Dachfläche 9
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Q5,5 =2,48 l/s

RS = + 122,06 ü.NHN
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Qtot = 2,4 l/s
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RS = +121,65 ü.NHN

Übergabe Infrastruktur 06

Qtot = 2 l/s

DN 100

RS = +121,50 ü.NHN

RS 122,05 ü.NHN
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Dachfläche 8 + 7
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Q5,5 =4,77 l/s

RS = +122,00 ü.NHN
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Anschluss an Martin-Luther-Straße

Versorgungsdruck: 7 Bar

(laut: Verbandswasserwerk)
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PE-HD 100 PN16

SDR 11, DIN8074, EN12201

DA = 50 (50x4,6) mm
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Dachfläche 3
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Telefon: 0211 / 29 27 67 67
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REICHEL Gebäudetechnik

VORABZUG

Regenwasser

Schmutzwasser Entlüftung

Schmutzwasser Grundleitung

Legende Sanitär

Trinkwasser kalt

Schmutzwasser
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