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02.-02.019
Turnhalle
A = 628,3m²
U = 105,7m

02.-02.003
San.-Raum
A = 14,4m²
U = 15,7m

02.-02.002
Dusche
A = 2,7m²
U = 7,4m

02.-02.001
Technik
A = 13,0m²
U = 16,3m

02.-02.008
Technik
A = 51,7m²
U = 42,9m

02.-02.009
Heizung/Lüftung
A = 54,0m²
U = 41,4m

02.-02.011
Geräteraum
A = 76,7m²
U = 50,1m

02.-02.004
Flur
A = 10,7m²
U = 19,6m

02.-02.005
Putzraum
A = 2,1m²
U = 6,3m

02.-02.006
WC
A = 1,5m²
U = 5,1m

02.-02.007
WC-Vorraum
A = 2,9m²
U = 7,2m

02.-02.016
San.-Raum
A = 14,4m²
U = 15,7m

02.-02.017
Dusche
A = 2,7m²
U = 7,4m

02.-02.018
Technik
A = 13,0m²
U = 16,3m

02.-02.010
Flur
A = 26,4m²
U = 30,7m

02.-02.012
WC-Vorraum
A = 2,9m²
U = 7,2m

02.-02.013
WC
A = 1,5m²
U = 5,1m

02.-02.014
Putzraum
A = 2,1m²
U = 6,3m

02.-02.015
Flur
A = 10,7m²
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Sockel,
h= ca. 10cm

Badmintonfeld
6,10m x 13,40m

Basketballfeld
15,00m x 28,00m

Handballfeld
17,00m x 31,30m

Volleyballfeld
9,00m x 18,00m

Badmintonfeld
6,10m x 13,40m
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Anmerkung Spielfeldmarkierung:

- Abstand Basketballfeld zu Wand Fensterfront
>2,00m unterschritten (nur 1,50m)
- Abstand Handballfeld zu Wänden unterschritten
(Stirnseite >2,00m, vorgesehen 1,00m;
Längsseite >1,00m, vorgesehen 0,50)
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Draufsicht
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R2S1

R1 S1 R1S1

R2 S1
162726431932
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162726431627
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50

LÜF/ELT - WD 700
von UKRD so hoch wie möglich
über der neuen Tür

250

650200

960
1940

LÜF - WD 1500/400
OK= unter Unterzug
ca.-42cm UKRD

LÜF - WD 800/500
Bestand

LÜF - WD 180/200
OK= -35cm UKRD

LÜF - WD 800/420
OK= UKRD

LÜF - WD 500/300
Bestand

LÜF - WD 180/180

LÜF - WD 200/200
OK=-5cm UKRD

LÜF - WD 650/200
OK=-5cm UKRD

LÜF - WD 400/300
OK=-5cm UKRD

LÜF - WD 500/300

LÜF - Einbringöffnung
in Abstimmung
(Unterzug beachten)

18
00

H - WD 500/300
OK= -20cm unter Unterzug
ca. -62cm UKRD

52
0

1450

LÜF - WD 500/300

LÜF - WD 500/300
Bestand

AUFSTELLFLÄCHE RLTAUFSTELLFLÄCHE RLT

385

18
00

MSR - KB 200mm
OK KB=-5cm UKRD

50
0

ELT - WD 400/150
OK= -5cm UKRD

LÜF - WD 300/200
OK= -20cm UKRD

LÜF/H/S - WD 500/400
OK= -5cm UKRD

Bestand - WD 1000/400
OK= UKRD

ELT - WD 400/150
OK= -5cm UKRD

250

250

1270

S - WD 150/150
OK= -20cm UKRD

41
20

S - WD 300/200
OK= unter Treppe
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800

LÜF/H - WD 800/400
OK= -5cm UKRD

250
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LÜF/S - WD 500/200
OK= UK UZ (-42cm)

1530500

S - WD 200/200
OK= -5cm UKRD58

0

H - WD 200/100
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H - WD 400/300
OK= -20cm UKRD
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H/S - WD 800/150
OK= -40cm UKRD

H - WD 200/400
UK= 20cm OKFB
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0

Bestand - WD 1000/430
OK= UKRD

S - WD 200/200
OK= -5cm UKRD

S/ELT - WD 600/150
OK= -5cm UKRD
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ELT - WD 400/150
OK= -5cm UKRD

H - WD 200/100

LÜF/H/S - WD 800/400
OK= -5cm UKRD
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LÜF - WD 300/180
OK=-20cm UKRD
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S - WD 300/200

S - WD 200/100
OK= -5cm UKRD

150

S - WD 100/100
OK= -5cm UKRD
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Bestand - WD 1000/400
OK= UKRD

S - WD 100/150
OK= UKRD
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1600500410

Bestand - WD 1000/400
OK= UKRD

LÜF - WD 500/300

Bestandsgitter
ca.3980

Bestandsgitter
ca.3980

Bestandsgitter
ca.4010 200

220

220

200

170220

LÜF - WD Bestand 4010/250
OK= -6cm UKRD

LÜF - WD Bestand 3980/250
OK= -6cm UKRD

LÜF - WD Bestand 3980/250
OK= -6cm UKRD

Bestand - WD 1000/430
OK= UKRD

200
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S - WD 150/200
OK= -35cm UKRD

Bestandsgitter
ca.3980

LÜF - WD Bestand 3980/250
OK= -6cm UKRD

260260
Bestandsgitter

ca.4010

LÜF - WD Bestand 4010/250
OK= -6cm UKRD

245245

Bestand - WD

Bestand - WD 900/450
OK= UKRD
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Querschnittsabdichtung
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Alu-Paneeldecke

Mauerwerk mit WDVS
Holzrahmenbauwand

mit Putzträgerplatte

IsowandBestand

DeckendurchbruchPVCBezugspunkt

Teppich / NadelfilzMauerwerk

Stahlbeton Fliesen

Betonfertigteil Natursteinfliesen

Estrich Holz

Dämmung

Hartschaumdämmung Sonnenschutz Motor

Mauerwerk Ansicht Sonnenschutz Blende

GK-WandRasterdecke

Vorsatzschale

zweischaliges Mauerwerk

Deckenaussparung

Bodendurchbruch

Bodenaussparung

Wanddurchbruch

Wandaussparung

Legende Brandschutz

Legende Ausführungsplanung

Bauart Brandwand

BrandwandRS

T 30-RS

T 90-RSNA

Feuerlöscher Brandmeldezentrale

Feuerwehr-Informationszentrale

Feuerwehr-Bedienfeld
Feuerwehr-Anzeigetableau

Feuerwehr-Schlüsseldepot

BMZ

FIZ

FBF

FAT

FSD

DTS dicht- und selbstschließende Tür

Handfeuermelder

Rauch- und Wärmeabzug

RWA Bedienstelle

Blitzleuchte

Fluchtweg

Fluchtwegrichtung

DD

DA

BD

BA

WD

WA

Grundriss Untergeschoss

1:50
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Ausführungsplanung - AP1
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Notausstieg als 2. Rettungsweg
> 0,90 x 1,20 m - BRH < 1,20m

rauchdicht- und
selbstschließende Tür
rauchdicht- und selbstschließende
Tür, feuerhemmend
rauchdicht- und selbstschließende
Tür, feuerbeständig

F 30 Wand
feuerhemmend, fh
F 60 Wand
hochfeuerhemmend, hf
F 90 Wand
feuerbeständig, fb

Haupteingang /
interne Erschließung
Notwendiger Flur /
Treppenhaus

Unterzug
Überzug
Rollladenkasten
Fertigteil
Fertigsturz

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohfußboden
Unterkante Decke
Höhe
lichte Höhe

Heizung
Sanitär
Elektro
Lüftung
Klima
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