
A 

B 

Bestand 

C Projekt 

D 

E 

F 

G 

H 

G 

K 

L 

MS-LTS6.l 
LTS rrtt SldlelUl(J 
In �alter) =200 A 

�"'x sf/:3��13.?l:l 
A 

�l"v6"
1 

Sm 
Q,J (3x1x25} 

l(IL9.1 
K.ibeVL.eitung 
Sm 
OJ 3(3x185/185/95) 

L59.lb ����aro:i:1:er

3WA11102FE010AAO/LSI 

5-LTS 13.la 
Si-LTS 
In =315 A 
3NA3252 Gr. 2 
3NJ41333BF01 Gr. 2 

K/L 13.1 
KabeVLeitung 
SOm 
CU (3x1x185/185/120} 

LS 13.lb 
���i�11at.r 

3VA234051-N320AAO/LSI 

LS 13.2b ���1�11ater 

3VA234051-N320AAO/LSI 

t&���Jwng 
Sm 
CU (3xlx185/185/95) 

!><KW 
Pn=125 k.W 
Sn = 156 kVA 
Un =400 V 

2 

S I-SO 13.3a 

m 
Sich. nil: Sockel 
In =63 A 
3 x 5584311 Gr. DIII 

a'iA. 13.3a 
Uberspannurgsablei:er 0 
3 X 5SF1205 Gr. DIII 

�ßf4641 

2 

Bestand 

-----

Projekt 

NEU II-IKW-Schiltschr.mk 

TN-5 Un = 400 V 
3+N-polg 

3 

3 

5-LTS 16.4a 
Si-LTS 
In =50 A 
3NA3820 Gr. OOJ 
3NJ41033BF01 Gr. 00 

:&�i�itung 
25m 
Cu (3x16/16/16) 

S-LTS 16.2a 
Si-LTS 
In =50 A 
3NA3820 Gr. 000 
3NJ41033BF01 Gr. 00 
------

<'1- 16.2 
KabeVLeitung 
25m 
Cu (3x16/16/16) 

LS 16.2b 
�i�,�lter 

3VA20635HNJ60AAO/l.SI 

5-LTS 19.la 
51-LTS 
In =20 A 
3NAJII07 Gr. 000 
3NJ41033BF01 G'. 00 

K/L 19.1 
KabeVL.eltung 
!Om 
Cu (3x2,S/'2,5/2,S) 

LS 19.lb 
�r���lter 

3VA1.02SSHNJ60AAO/l.SI 

B. 19.2 
Ersatzlast 

R 0nn :Jn
61 0 

,_.,� 

4 5 6 7 

MS-LTS6.2 
LTS nit Sk:herung 

MS-<'1-6,2 
N2XS2Y 
!Dm 
Cu (3xlx25} 

Trafo 2 
Sn =100 kVA / AN 
ukr= 4 % 
�&��ns

1(/1.11.1 
k'.ibel/Leitung 
!Dm 
Cu (3x2,5/2,5/2,5) 

LS 11.lb 
Leistungsschalter 

8 9 10 

MS-LTS 6.3 
LTS rrit; Sdien.mg 

MS-K/L6.3 
N2XS2Y 
!Om 
Cu (3x1x25) 

Trafo 1 
Sn = 100 kVA / AN 
ukr= 4 % 

�$f
n5 

K/L 12.1 
K.ibeVL.eitung 
!Om 
Cu (3x2,5/2,5/2,5} 

L5 12.lb 
L.eiitungsschater 

11 12 13 14 

+HV-MS Cl:iergabesl::i!lian 

Lh •20 kV 
3-po� 

15 16 

A 

B 

•UV-NS - Übergabstatlon KA Elendorf - Hauptverteilung Trafo 3 

1
+HV-oa +HV-BG- Untervertelung 1 Betrlebsgeblll.de 1.0G 

El 
Ersatzlast 
In =238 A
Un =400 V 
3-polg 

LTS-5 14.2a 

m 
Sich. tTt SOCloel 
In =63 A 
3 X 5584311 Gr. DIii 

05A 14.2a 
Oberspanru,gsableiter 0 
3 x 55F1205 Gr. om 

ll:ßl .... , 
= 

TN-S Un =400 V 
3+N-porig 

NEU_Autom'Jtisienmgsschranlc 

LS 19,3a 
�it�nss

A
i::tutzschalter 

5SY61166/B 
5SV33126 

K/L 19.3 
k'.abel/Lelung 
Im 
Cu (lx2,5/2,5/2,SJ 

V 19.3 
Innerbereidi 

L
n
n :&

5 e 
l+N-polig 

4 

TN-S Un = 400 V 
3+N-polig 

R 

J 

LS 17.la 
L.slstungsschalter 

K/L 17.1 
��Leitung 

Cu (3x2,5/2,5/2,5) 

LS 17.lb 
L.elstungsschalter 

TN-S Un = 400 V 
3+N-poig 

J 

LS 17.2a 
L.elitungsschater 

�J�Jitung 
!Om 
Cu (3x2,5/2,5/2,5} 

LS 17.Zb 
L.elitungsschater 

+UVl-BG 

Un =400 V 
3+N-polg 

LS 16.Sa 
L.elstungsschalter 

���tung 
!Om 
Cu (3x2,5/2,5/2,5} 

5-LTS 16.Sb 
SHTS 

TN-S Un =400 V 
3+N-pol!:j 

C 

D 

+LN2-BG - Lhtervertellung 2 Betrlebsgeblll.de 1.0G 

S-LTS 15.3a 
SI-US 
In = 6 A 
3NAJB01 Gr. 000 
3Nl41033BF0l Gr. 00 

K/L 15.3 
KabeVl,.elrung 
!Om 
Cu (Jx2,S/2,S/2,5) 

5-LTS 20.la 
51-LTS 
In=lO A 
3NAJB03 Gr. DOO 
3NJ41033BF0l G'. 00 

FI 20.lb 
FI-SChutzscllalter 

���if1"
=30CITA 

LS20.17a 
�n:�'4ß

�
hutzschalter 

5SY61406/B 

�J�J�ung 
!Om 
Cu (lx6/6/6) 

LS20.17b 
��u

��
hutzschalter 

5SY61406/B 

S-LTS21.la 
S�LTS 
In =6 A 
3NA3801 Q-, 000 
3NJ41033BF01 Gr. 00 

FI 21. lb 
Fl-SCtu:zschilter 
�'sv3�i!-4-n=300rrA 

LS 21.14a 
Leitungssd"ul:zschat:er 
In =1,6 A 
SSY41156/B 

K/L 21.14 

... bel/1.0 ... 
!Om 
Cu (lx2,5/2,5/2,SJ 

LS 21.14b 
��

tS
ss

A
d"ul:zschat:er 

5SY4h56/B 

LS14.la 
�lt��hutzschater 

5SY61166/8 
5SV33126 

��hl1:ung 
Im 
Cu (tx2,S/2,5/2,S) 

V 14.1 
Innenberek:h 

inn :2\�
5 e

l+N-polg 

=HZ_. V_lBW J-wege-ventil Wärrretauscher II 
Innenbereich 

L
n
n :i.Ji-

16 e 
1 +N-polig 

LS20.16.a 
�Jt��i�utzschalter 

SSY61406/B 

K/L 20.16 
l<'.abeVL.eib.Jng 
!Om 
CU (1x6/6/6) 

LS20.16b 
��u

��utzschalter 

SSY61406/B 

LS21.13a 
Letungsschutzschalter 
ln =1,6 A 
SSY41156/B 

K/L21.13 
lc'abeVL.e1tung 
!Om 
Cu (1x2,S/2,5/2,5) 

LS 21.13b 
��ut"

6
ss;;:hutzschalter 

SSY4h56/B 

=HZ_.V_SBIN 3-Wege-\lentil Wlinret!iuscher I 
Innenbereich 

L
n
n :2io

16 e 
1 +N-poig 

LS20.15a 
�iss

�
hutzscllater 

SSY61406/B 

K/L20.15 
Kabel/Leitung 
!Om 
Cu (1x6/6/6) 

LS20.15b 

�!,'//';.'"-"'"' 
SSY61406/B 

LS 21.12a 
Leitungssch.rt:zschalter 
In =l,6 A 
5SY41156/B 

K/L 21.12 
KabeVL.eltulg 
!Om 
Cu (1x2,5/2,5/2,SJ 

LS 21.12b 
��

tirschalter 

SSY4h56/B 

=HZ_.V16BW J-Wege-ventil Betriebsgebäude 
Innenbereich 
In = __ J,..16 A 
Un =L)IJ V 
1 +N-polig 

LS20.l'la 
l.etl.l'lgSSChuasd'lalter 
In =J A 
SSY41036/B 

���iung 
!Om 
CU (lxl,5/2,5/2,SJ 

LS20.14b 
"'"""'"""'""'" In=3 A 
SSY41036/B 

LS21.lla 
��'i;Jsc_t1utzscl1ater 
SSY41156/B 

K/1... 21.11 
Kabel/1.ßn:ung 
!Om 
Cu (1x2,5/2,5/2,S} 

LS21.11b 
��

iJtf
1utzschater 

SSY4h56/B 

=HZ_. l/23BW J-Wege-venti werkstatt/MSE/Feinrechen/Grobrechen 
Innenberek:h 

B1n :23k
16 e

l+N-poig 

LS 20.lJa 
Letungsschutzschalter 
In =3 A 
5SY41036/B 

���ung 
!Dm 
Cu (lx2,5/2,5/2,5) 

LS20.1Jb 
"'""=""'"'"' .. ' In=J A 
5SY41036/B 

LS 21.10a 
Letungsschutzschalter
In = 1,6 A 
SSY41156/B 

K/1...21.10 
KabeVL.eltung 
!Om 
Cu (1x2,5/2,S/2,5} 

LS 21.lll:I 
��u

11
sfutzschalter

SSY4h56/B 

=HZ_. VJOBW 3-Wege-ventil Wamwasserlxliler 
Innenbereich 

Lnn :238
16 e

l+N-polig 

LS 20.12a 
�lt���

hutzschalter 

SSY61406/B 

K/L20.12 
KabeVL.eitung 
!Om 
Cu (lx6/6/6) 

LS 20.12b 
��u.\W5

�
chutzschalter 

55Y61406/B 

LS 21.8a 
Leitungsschutzschalter
In = 1,6 A 
5SY41156/B 

K/L 21.8 
KabeVL.eltung 
!Om 
Cu (lx2,5/2,5/2,5) 

LS 21.8b 
��t"

S
stutzschalter 

5SY4h56/B 

GS Z1 

lN-S Un = 400 V 
3+N-pollg 

=HZ_.VJOllW 3-Wege-ventil Umschaltung BHKW/Heizkessel 
Innenbereich 

Lnn :23�
16 e

l+N-polig 

LS20.11a 
Letungsschutzschalter 
In =3 A 
5SY41036/B 

l&�Jlung 
!Dm 
Cu (lx2,S/2,5/2,5) 

LS20.11b 
"'""'="""""' .. ' In=3 A 
5SY41036/B 

lN-5 Un = 400 V 
3+N-polg 

=I-IZ_.P _1-MlOl Pu"l)e Wärrretauscher II (Pl) 
lnnenberei:;h 

=HZ_.P _2-MlOl Pu"l)e Reserve Wo?lmetauscher I + II (P2., Bestand) 
Innenbereich 

=I-IZ_.P _3-MlOl Purrpe Wärrretausdler I (i>J) 
Innenbereid, 

=I-IZ_.P -4-MlOl PuTpe Betriebsgebäude (P4) 
Imenberei:;h 

=HZ_.P _5-MlOl Pu"l)e Reserve Betriebsgebäude (PS, Bestand) 
Innenbereich 

=1-12_.P _6-M101 Purrpe Werkst.att/MSE/Fei'lrechen/Ci"obrechen (P6) 
Innerberei::h 

=HZ_.P _7-MlOl Pu"l)e Reserve Werkstatt/MSE/feinrechen/Grobrechen (!'7, Bestand) 
Innenbereich 

Lnn : 23�
15 e 

l+N-polg 

LS 15.3b 
��';s.schalter 

3VA20255 HN360AAO/l.SI 

Kessel-sdialtschrankinkl. Versorgung der egElnen Verbraucher 
=•� 

Lnn :4a5d
41 e 

3-polig 

5 6 

NEU_Kesse�Schatschrank 

lN-S Un =400 V 
J+N-�lg 

B1n :.Ji,
15 e 

l+N-pol!:j 

7 8 

In = 
ii/
3 15 A

Un =2 V 
l+N-polig 

9 

� :2Jk
95 e 

l+N-polig 

10 

L
n
n :23k

95 e
l+N-polig 

11 

Lnn :23�
48 e 

l+N-polig 

12 

L
n
n :23�

74 e 
l+N-pol!:j 

13 14 

NEU_NSlN_Heizkeller 

lN-5 Un =400 V 
3+N-IX)liQ 

GS20 

TN-5 Un =400 V 
J+N-1:x:.rg 

LS 20.lOa 
L.etungsschutzschalter 
In =1 A 
SS'f41016/B 

Kl'L20.10 
Kabel/Leitung 
!Om 
Cu (lxl,5/2,5/2,5) 

LS 20.10b 
����schutzschalter 

SS'f41016/B 

=1-12_.P _8-M101 Pi.rrpe Warrrwasserboiler (PS) 
Innenlerei:;h 
In = Q,47 A 
Un =2Ju V 
l+N-polg 

E 

F 

G 

H 

K 

2312l_BE_WVER_BHKW KA Eilendorf L 

e„mo11r. 

Ploru,g,bilro 

WVER 

15 

An!llchl: 81!111:: 

Geräteparameter 1/1 
Ort: 

Eilendorf 
""9el'9'arn: 

27.05 .2024 16eärwt am: 
08 .08 .2025 

16 
SIWJUS desV, IMrm:125.11 


